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PRZEDMIAR ROBOT-OPIS TECHNCZNY
Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych
ZAKRES OPRACOWANIA

1.Rozdzielnie
2.Instalacje wewngtrzne
3.Instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty branzowe
2.0bowiazujace normy i przepisy

OPIS

[.ROZDZIELNIE
1.Istniejaca rozdzielnia gtéwna RG do adaptacji
-projektowane uzupelnienie o zabezpieczenia projektowanych obwodow

II.OPRZEWODOWANIE
1.Instalacja w budynku wykonana przewodami typu YDYp-750V
uktadanymi pod tynkiem

III.OSPRZET
1.0sprzet w wykonaniu podtynkowym
-gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym montowane na wysokosci 30cm od
podiogi
-wylaczniki montowane na wys.105 cm od podtogi

IV.OSWIETLENIE
1.Rozmieszczenie i typy opraw podane na rysunkach
-oprawy $wietléwkowe 2x36W z kloszami w pomieszczeniu
-projektory halogenowe nad schodami

V.INSTALACJA ODGROMOWA I POLACZENIA WYROWNAWCZE
1.Budynek chroniony instalacja odgromowa wykonang wedtug opisu

na rysunku

-zwody poziome na dachu wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym na
wspornikach dachowkowych

-przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym
na uchwytach dystansowych

-uziomy wykonane wedtug projektu pierwotnego

VI.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
1.Instalacje odbiorcze chronione przez samoczynne wylaczenie napigcia wytgeznikami
nadmiarowo pradowymi i wylgcznikami réznicowymi o czutosci 30mA
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ADAPTACJA ROZDZIELNI RG UJETES W PROJEKCIE PIERWOTNYM
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rozdzielni RG
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