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UWAGA:
Wewnetrzna instalocjo wody zimnej, cw | cyrk. z
stabilizowanych wifdknem szklonym, EN 16, Tmax -

rur poliprop fenowych PP=R, zespolonych,
90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).

UWAGA:

— Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cw i cyrk. z
stabilizowanych widknem szklanym, PN 16, Tmax
Pofgezenia zgrzewane.

rur polipropylenowych PP-R, zespolonych,
90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).
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Isiniejgce przylgeze wodociqgowe

Proj._studzienka rewizyjno z PP
#425mm z wlazem typu BiZ25
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Kaciof wodny, stalowy z palnikiem pelletowym |
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. Sala tematyczna — gabinet

I — Wewnelrzna instalacja CO z rur miedzianych fgczonych przez lutowanie twarde;

— lzolacja pozioméw CO w posadzce typu thermaflex przeciwwilgociowa;

— T2/Tp=70/50°C

Grzejniki stalowe ptylowe z podfgczeniem dolnym o wys. 500, 600 i 900mm, jedno | dwurzedowe
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Instalacja grzejnikowa
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OZNACZENIA

Kociol wodny, stalowy o mocy cieplnej 17 kW

z automatycznym podjanikiem paliwa | zasobnikiern, palniki
Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego

Zawdr bezpieczenstwa termicznego

Naczynie przeponowe dla CO o poj 18/

Mieszacz czterodrogowy DNZ25 z sifownikiem elektrycznym

Podgrzewacz CW pionowy o poj. 140 | z grzatkq elektryczng 2,0 kW

Pompa obiegowa CW

Pompa cyrkulacyjina CW

Naczynie przeponowe dla CW o poj. 8 |

Zawdr bezpieczenstwa membranowy 15x20mm /0,2 MPa
Zawdr bezpieczenstwa membranowy 15x20mm /0,6 MPa
Sterownik kotfowy

Czujnik temperatury wody po zmieszaniu

Czujnik temperatury cwu

Czujnik temperatury zewnelrznej

Czerpnia powielrza Scienna typu A o wym. 200x100mm
Studzienka schtadzajgeca #400mm, h=0,6m

Wezownica schfadzajgca DN20, Q = 0,252 m3/h

14 A hr.v
Eo3 8
Wi L,
Y
627 O_
P - ;
625
o
N g25 ¢ ) uamw
—— 5 - e
\, P } .,f ol
| ) $29 i | OG22
em wrzutkowym ﬁu
- Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
=
- Branza: SANITARNA
€33n3
N m H o 10 Temat: WEWNETRZNA INSTALACJA CO
2 8-
E o5 o
m .w i m n SRR SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI
m = % m b Zadanie: Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny punkt seniora
= ) w m. Walichnowy, gm. Sokolniki k
m Ad Walichnowy, ul. Aleja Wyzwolenia 16, 98 - 420 Sokol _r[\
res i g
(dz. nr ewid. 230, obreb Walichnowy) ﬁ
am Projektant mgr inz. Mariusz Koscielny OPL/0546/PCOS/09 f\?
So% Sprawdzit
-
L5 e e skaia | 972017
... ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98- 420 Sokolniki | T IS -5




Scienny okrqgly #150mm z fitfrem
laz min. 2,0m nad posodzkg)
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Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykonaé | zmontowaé w klasie szczelnodci A (PN-B-76001:1996, PN-B— 76002: 1996,
PN-B-03434:1989) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggf konane z blach i
4:1999) 7 bloch stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wy chy o Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
ocynkowonef zwiniglej spiralnie). Grubodel blach na kanafy przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziafaniu £
réznicy zafozonych ciéniefi roboczych nie wykozywaly styszalnych odksztafceri ptaszcza ani widocznych ugie¢ g Branza:
przewodéw miedzy podporami. .m Qe = SANTARNA
Dodatkowe wzmocnienia majg byc zapewnione poprzez przetfoczenia na Sciankach i profile wzmacniojgce X ﬂu., -] m
wspawane z boku. BESmn Temat: WENTYLACJA MECHANICZNA
Zmiany kierunku | odgafezienia wyposazyc w fopatki kierownicze, a ich promieri wewngtrzny ma wynosic co 3 5o S a
najmniej 100 [mm] Przewody i kszlaflki muszg mie¢ powierzchnig gfadkg, bez wgniecer | uszkadzen .m b o 2 Na .
powtoki ochronne; = .W ) Q0| Tamans RZUT PRZYZIEMIA
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé Srodkami antykorozyjnymi m =283 Zadanie: Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny punkt seniora
Wszystkic kanafy wentylacyine nalezy izolowa¢ termicznie matami z wefny mineralnej grubosci min. 80 mm = 3 < " w m. <<m=n:305<. gm. Sokolniki
(przesirzen nieogrzewana) oraz 40mm (przestrzed ogrzewana) o gestosel 30-80 kg/m3. m. Py Walichnowy, ul. Alsja Wyzwolenia 16, 98 - 420 Sokolniki
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